N01
1.Укажите область распространения Правил технической эксплуатации
теплоустановок и тепловых сетей потребителей.
а)все,что перечислено в других ответах;
б)распространяются на юридических лиц всех форм собственности, ИП и граждан осуществляющих эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей;
в)обязательны для проектных,конструкторских,строительно-монтажных,
ремонтных и наладочных организаций;
г)обязательны для организаций,выполняющих проектирование,строительство,монтаж,наладку,техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей,тепловыхпунктов и теплоиспользующих установок организаций независимо отпринадлежности теплоисточника.

N02
( п.4.2,4.3,4.4)
2. Что обязан сделать руководитель организации для обеспечения содержания теплоиспользующих установок и тепловых сетей в исправном состоянии и  их безопасной эксплуатации?
а)все, что указано в других вариантах ответа;
б)назначить приказом ответственное лицо за общее состояние теплового
хозяйства организации;
в)обеспечить проведение обучение,стажировку,проверку знаний по вопросам соблюдения требований к устройству, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатациитеплоустановок и тепловых сетей, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, прохождение дублирования(для оперативного и оперативно-ремонтного персонала);
г)назначить приказом необходимое число ответственных лиц за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых
сетей.
N03
(п.5.7)
3.Какой именно персонал теплоиспользующих установок и тепловых сетейорганизации должен проходить дублирование (исполнение обязанностейпод наблюдением опытного работника на его рабочем месте)?
а) оперативный и оперативно-ремонтный персонал;
б) персонал, связанный с техническим обслуживанием, наладкой и испытанием;
в) специалисты, непосредственно не занимающиеся управлением теплоиспользующими установками и тепловыми сетями;
г)все, что указано в других вариантах ответа.

N04(п.5.16)
4. С каким персоналом теплоиспользующих установок и тепловых сетей
организации должны проводиться противоаварийные тренировки?
а)с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом;
б)с персоналом, связанным с техническим обслуживанием, наладкой и испытанием;
в)только с оперативным персоналом;
г)только с оперативно-ремонтным персоналом.

5. Каким давлением должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям перед началом отопительного сезона водоподогреватели систем отопления и горячего водоснабжения?
а) давлением 1,25 рабочего, но не выше 1 Мпа;
б) давлением 1,25 рабочего, но не выше 1,6 Мпа;
в) давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 Мпа;
г) давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1,6 Мпа.
6. Включение отопления в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования (за исключением детских дошкольных и школьных учреждений), театрах, общегородских банях при снижении температур наружного воздуха производится?
а) при среднесуточной температуре в течении 3 суток подряд + 10 °С и ниже;
б) при среднесуточной температуре в течении 5 суток подряд + 10 °С и ниже;
в) при среднесуточной температуре в течении 5 суток подряд + 8 °С и ниже;
г) при среднесуточной температуре в течении 3 суток подряд + 8 °С и ниже.
7. Каким давлением должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям перед началом отопительного сезона системы отопления (за исключением систем отопления с чугунными отопительными приборами)?
а) давлением 1,25 рабочего, но не более 1 Мпа;
б) давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа;
в) давлением 1,25 рабочего, но не менее 1 Мпа;
г) давлением 1,25 рабочего, но не менее 0,6 Мпа.
8. Кому абонент (за исключением индивидуальных предпринимателей и граждан), организация, осуществляющая передачу тепловой энергии, обязаны до начала отопительного сезона передать копию зарегистрированного в установленном порядке в органе госэнергогазнадзора паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, или его электронную копию в случае регистрации такого паспорта посредством единого портала электронных услуг? 
а) в орган Госэнергогазнадзора;
б) передавать копии паспорта готовности потребителя тепловой энергии не требуется;
в) в местный исполнительный и распорядительный орган;
г) энергоснабжающей организации.
9. Каким персоналом должна осуществляться эксплуатация тепловых пунктов?
а) оперативным или оперативно-ремонтным;
б) административно-техническим и оперативным;
в) административно-техническим и оперативным-ремонтным;
г) оперативно-ремонтным или ремонтным.

10.В течение какого периода времени после начала подачи теплоносителя потребители производят проверку работы оборудования и первичную его регулировку, осуществляют прогрев стояков и приборов отопления?
а) в течение 13 суток;
б) в течение 14 суток;
в) в течение 5 суток;
г) в течение 10 суток.
   11. Численный состав комиссии по проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей?
а) не менее пяти человек; 
б) не менее четырех человек;
в) не менее двух человек; 
г) не менее трех человек.
12. Периодичность испытаний на тепловую производительность в процессе эксплуатации теплообменных аппаратов?
а) не реже одного раза в пять лет;
б) не реже одного раза в полгода;
в) Не реже одного раза в два года; 
г) Не реже одного раза в год.
13. Когда распорядительным документов организации создается комиссия, которой должна проводиться проверка выполнения условий готовности к работе в осенне-зимний период?
а) не позднее, чем за 10 дней до начала работы комиссии;
б) не позднее 1 июня текущего года;
в) не позднее 20 сентября текущего года;
г) не позднее 15 июня текущего года.
14. Какая проверка знаний проводится с персоналом, эксплуатирующим теплоустановок и тепловые сети, при перерыве в работе в данной должности более одного года?
а) внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда;
б) периодическая проверка знаний по программе первичной проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей;
в) внеочередная проверка знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей;
г) первичная проверка знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей.
15. Периодичность переутверждения необходимых схем теплоустановок и тепловых сетей руководителем (техническим руководителем) организации?
а) Раз в полгода;
б) Раз в два года;
в) Раз в три года;
г) Раз в год.
16. В каких случаях манометры не допускаются к применению?
а) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности показаний;
б) на манометре отсутствует пломба или знак государственной поверки;
в) истек срок государственной поверки;
г) все, что указано в других вариантах ответа.

17.Какая температура допускается на поверхности тепловой изоляции при температуре окружающего воздуха 25оС и температуре теплоносителя более 100оС?
а) Не выше 35оС;
б) Не выше 45 оС;
в) 35 оС и выше;
г) 45оС и выше.

18. Какие документы, должны находиться в тепловом пункте?
а) утвержденный руководителем организации температурный график внутренней системы теплопотребления;
б) принципиальная схема расположенных в нем трубопроводов и оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой КИПиА;
в) все, что указано в других вариантах;
г) руководство по эксплуатации и инструкция по охране труда.

19. С какой периодичностью в процессе эксплуатации систем отопления необходимо осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах)?
а) не реже одного раза в неделю;
б) не реже одного раза в месяц;
в) не реже одного раза в квартал;
г) не реже одного раза в год.

20. С какой организацией согласовываются изменения в проектных решениях, влекущие изменения технических характеристик и проектных схем тепловых сетей и теплоустановок, необходимость которых может возникнуть в процессе эксплуатации и ремонта?
а) с эксплуатирующей организацией;
б) с органом госэнергогазнадзора;
в) с проектной организацией;
г) с энергоснабжающей организацией.

21. В каком случае запрещается работа теплоустановок?
а) При повышении давления выше разрешенного и невозможности его снижения, несмотря на меры, принимаемые персоналом 
[bookmark: _GoBack]б) во всех случаях, указанных в других вариантах ответов;
в) в случае, если неисправен или не прошел государственную поверку манометр и невозможно определить давление по другим приборам;
г) при отсутствии либо неисправности предохранительных устройств от повышения давления
